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※	前言
感谢您购买并使用禾川科技股份有限公司自主研发、生产的 E615 系列纺织专用超启动变频器。

E615 系列纺织专用超启动变频器是禾川为纺织行业生产工艺需要，为适应现场高温高湿环境设计的专用变频器，防护等级可
以达到 IP55，功率范围为 5.0kW/5.5kW（同步机）。

禾川 E615 纺织专用超启动变频器用户，可以参考本手册进行配线、安装、诊断和后期维护等工作，需要用户具备一定的电气和
自动化基础。

本说明书记载了使用禾川 E615 纺织专用超启动变频器所必须的信息，请在使用前仔细阅读本手册，同时在充分注意安全的前
提下正确操作。

对于初次使用本产品的客户，若对产品功能有所疑惑，请咨询公司的技术支持人员以获得帮助。

在安装、操作和维护本产品之前，必须阅读、理解并严格遵守下述安全注意事项。忽略这些安全说明可能导致严重的人身伤害、
设备损坏或生产事故。

	◤

本手册使用以下分级图标 :

符号 含义 说明
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